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01 Chlorine and Chlorine Contour 
มารู้จักกับคลอรีน และแผนท่ีคลอรีนคอนทัวร์  

HALLOWEEN 
“ฟักทอง” วันฮาโลวีน กับประเพณี Trick or Treat? 03 

 สวสัดีค่ะ 



 

 

	

 

ค ลอรีน เป็นสารฆ่าเชื้อโรคท่ีมีประสิทธิภาพสูง จึงมีการนําไปใช้ในงานด้านต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
การใช้เป็นสารฆ่าเชื้อโรคในการผลิตนํ้าประปาหรือในสระว่ายนํ้า ใช้ในการบําบัดน้ําเสีย ใช้เป็นสาร 

ต้ังต้นในการผลิตพลาสติก ใช้ฟอกสีเยื่อกระดาษ เป็นต้น 

ลักษณะโดยท่ัวไปของคลอรีน (Cl2) เป็นก๊าซสีเหลืองแกมเขียวมีกล่ินฉุน ไม่พบในธรรมชาติ และหนักกว่าอากาศ
ถึง 2.5 เท่า ที่อุณหภูมิและความดันปกติคลอรีนจะอยู่ในรูปก๊าซสีเขียวตองอ่อน ภายใต้ความดันสูงจะ
เปล่ียนเป็นของเหลวสีอําพัน ในสภาพแห้งคลอรีนจะไม่กัดกร่อนโลหะ แต่หากมีความช้ืนอยู่่ด้วยการกัดกร่อน 
จะรุนแรง คลอรีนนั้นไม่ระเบิดและติดไฟ แต่ช่วยให้ไฟติดเหมือนเช่นเดียวกบัก๊าซออกซิเจน คลอรีนในภาชนะ
บรรจุจะเป็นคลอรีนแห้ง และมีสภาพเป็นของเหลวอยู่ภายใต้ความดันสูง โดยความดันจะสูงข้ึนตามอุณหภูม ิ
เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิสูงข้ึนส่วนที่เป็นของเหลวบริเวณส่วนล่างของภาชนะบรรจุจะเปล่ียนสภาพเป็นก๊าซ 
เมื่อเปล่ียนสภาพจากของเหลวเป็นก๊าซปริมาตรจะเพ่ิมข้ึน 460 เท่า ดังน้ันควรเก็บภาชนะบรรจุคลอรีนในที่ร่ม
และมีอากาศถ่ายเทสะดวก เมื่อมีความช้ืนคลอรีนจะกัดกร่อนโลหะได้เกือบทุกชนิด และเป็นอันตรายต่ออวัยวะ
ต่างๆของร่างกาย เช่น ตา จมูก ผิวหนัง เมื่อถูกคลอรีนจะอักเสบและบวมพอง ถ้าสูดดมเข้าไปจะเกิดอาการ 
อึดอัด หายใจไม่สะดวก เจ็บคอ แน่นหน้าอก และอาจทําให้เสียชีวิตได้ถ้าสูดดมมากเกินไป 

สําหรับโรงงานผลิตนํ้าของการประปานครหลวงน้ันใช้คลอรีนเป็นสารฆ่าเชื้อโรคเช่นเดียวกนั โดยคลอรีนที่ใช้มี
ลักษณะเป็นก๊าซ เมื่ออยูใ่นภาชนะบรรจุจะถูกอัดด้วยความดันอยู่ในสถานะของเหลว การนําไปใช้จะมีการผ่าน
กระบวนการให้กลับเป็นก๊าซอีกครั้ง สําหรับการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน ส่ิงสําคัญคือปริมาณของคลอรีนอิสระ
คงเหลือ (Residual Chlorine) ที่เหลืออยู่ในนํ้า เมื่อเติมคลอรีนลงไปในนํ้า คลอรีนจะทําปฏิกิริยากบัสารต่างๆ 
เช่น สารอินทรีย์ อยา่งรวดเรว็ ถ้าเติมน้อยเกนิไปก็จะไม่มีคลอรีนเหลืออยู่ในนํ้าสําหรับฆ่าเช้ือโรคต่อไปได้อีก  
แต่ถ้าเติมมากเกินไปก็จะเป็นการส้ินเปลืองและทําให้น้ํามีกล่ินไม่พึงประสงค์ ฉะน้ันจึงควรควบคุมให้มีปริมาณ 
ที่เหมาะสม 
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แผนท่ีแสดง Chlorine Contours น้ําประปาโรงงานผลิตน้ํา สถานีสูบจ่าย
น้ํา และน้ําประปาระบบจ่ายนํ้า เดือนมิถุนายน 2557 

องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนําให้น้ําประปา
ในระบบจ่ายน้ํามีคลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual 
Chlorine) ไม่น้อยกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร  
(มก./ล.) การประปานครหลวงควบคุมปริมาณ
คลอรีนที่เติมลงในน้ําประปาให้ได้ปริมาณคลอรีน
อิสระคงเหลือตามเกณฑ์แนะนํา ทั้งนี้มีการบูรณา
การร่วมกันระหว่างโรงงานผลิตน้ํา และฝ่ายคุณภาพ
น้ํ า  ในการควบคุมปริมาณคลอรีน ท่ีจ่ ายจาก
โรงงานผลิตน้ําในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ได้
คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ําตามเกณฑ์แนะนํา ทั้งน้ี
ต้องมีการนําปัจจัยต่างๆท่ีส่งผลต่อปริมาณคลอรีน
อิสระคงเหลือมาพิจารณาประกอบ ไม่ว่าจะเป็น 
ระยะทางจากโรงงานผลิตนํ้าถึงบ้านผู้ใช้น้ํา หรือ
อัตราการใช้น้ําที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู เป็นต้น  

ในการควบคุมปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือจําน้ันเป็นต้องอาศัยเครื่องมือหลายชนิด เช่น  
 เครื่องมือวัดคุณภาพนํ้าอัตโนมัติ ที่จะแสดงปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ ณ เวลาปัจจุบัน ทางระบบ

เครือข่าย 
 การจ่ายคลอรีนอัตโนมัติปลายสายท่ีสถานีสูบจ่าย เพ่ือให้มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในระบบจ่ายน้ํา

ตามเกณฑ์แนะนํา และครอบคลุมทั้งพ้ืนที่บริการ เนื่องจากการจ่ายคลอรีนที่โรงงานผลิตน้ําเพียงอย่างเดียว 
จะส่งผลให้ที่บ้านผู้ใช้น้ําที่ปลายเส้นท่อบริการ มีปรมิาณคลอรีนอิสระคงเหลือตํ่า หรือถ้าหากมีการจ่ายคลอรีนท่ี
โรงงานผลิตนํ้าให้มากพอที่จะมีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือท่ีบ้านผู้ใช้น้ําที่ปลายเส้นท่อบริการ กจ็ะส่งผลให้
น้ําประปาในเส้นท่อบริการใกล้กับโรงงานผลิตนํ้ามีกล่ินฉุนคลอรีนรุนแรงเกินไป 

 แผนท่ี Chlorine Contour ซ่ึงแสดงปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือรายเดือนในพ้ืนที่บริการ เป็นต้น 

แผนท่ี Chlorine Contour คือ แผนท่ีแสดงปริมาณการกระจายตัวของคลอรีนอิสระคงเหลือในพ้ืนที่บริการ
ของการประปานครหลวง ส่วนวิชาการคุณภาพนํ้า กองแผนคุณภาพนํ้า มหีน้าท่ีจัดทําแผนท่ี Chlorine Con-
tour อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้ข้อมูลปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือเฉล่ียจากโรงงานผลิตน้ําทั้ง 4 แห่ง 
สถานีสูบจ่ายน้ํา และจุดเก็บตัวอย่างน้ําในเส้นท่อบริการ การนําแผนท่ี Chlorine Contour ไปใช้ประโยชน์ 
สามารถนําตรวจสอบประสิทธิภาพการควบคุมปริมาณคลอรีนในแต่ละเดือนได้ โดยจากแผนที่ พื้นท่ีสีฟ้าแสดง
ให้เห็นว่ามีปริมาณคลอรนีอิสระคงเหลือมากกว่า 0.2 มก./ล. ขณะท่ีพืน้ท่ีสีเหลืองแสดงให้เห็นว่าปริมาณ
คลอรีนอิสระคงเหลือต่ํากว่าเกณฑ์แนะนํา ทั้งน้ี ยังต้องพิจารณาถึงจุดเก็บตัวอย่างน้ําที่เป็นตัวแทนของพ้ืนที่ 
อีกด้วย บางครั้งพ้ืนที่สีเหลืองเกิดข้ึนเพราะบริเวณน้ันมีจุดเก็บตัวอย่างไม่เพียงพอ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากพ้ืนที่
บริการดังกล่าวไม่มีเส้นท่อบริการ เป็นพื้นที่สวนหรือแหล่งนํ้า ซ่ึงแผนท่ี Chlorine Contour นี้ก็เป็นเครื่องมือ
สําคัญท่ีช่วยให้ควบคุมปริมาณคลอรีนที่จ่ายลงในน้าํประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ.... 

2 



 

 

ข อต้อนรับเทศกาล วันฮาโลวีน ซ่ึงตรงกับวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี  วันฮาโลวีนแม้จะเป็น
เทศกาลของชาวตะวันตก แต่คนไทยก็รู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี  ตามธรรมเนียมของ

ชาวตะวันตก  ในช่วงเย็นจนถึงค่ําของวันฮาโลวีนนี้  เด็กๆ จะแต่งหน้าแต่งตัวแฟนซีเป็นภูตผีปีศาจพากันเดินไป
เคาะประตูบ้าน  โดยเน้นบ้านที่มี “โคมไฟฟักทอง” หรือท่ีเรียกว่า “แจ๊ก-โอ'-แลนเทิร์น” (Jack O' Lantern) 
เพราะมีความหมายเป็นนัยว่าต้อนรับพวกเขา พร้อมกับถามว่า “Trick or Treat ?” 

“แจ๊ก-โอ'-แลนเทิร์น” เป็นตํานานพ้ืนบ้านของชาวไอริช ที่กล่าวถึง แจ๊กจอมตืด ซ่ึงเป็นนักเล่นกล 
จอมข้ีเมา วันหน่ึงเขาหลอกล่อปีศาจข้ึนไปบนต้นไม้ และเขียนกากบาทไวท้ี่โคนต้นไม้ ทําให้ปีศาจลงมาไม่ได้ 
จากน้ันเขาได้ทําข้อตกลงกับปีศาจ ห้ามนําสิ่งไม่ดีมาหลอกล่อเขาอีก แล้วเขาจะปล่อยปีศาจลงจากต้นไม้  

เมื่อแจ๊กตายลง เขาปฏิเสธท่ีจะข้ึนสวรรค์ ขณะเดียวกันปฏิเสธท่ีจะลงนรก ปีศาจจึงให้ถ่านท่ีกําลังคุ 
แก่เขา เพ่ือเอาไว้ปัดเป่าความหนาวเย็นท่ามกลางความมืดมิด  และแจ๊กได้นําถ่านนี้ใส่ไว้ในหัวผักกาดเทอนิพท่ี
ถูกเจาะให้กลวง เพ่ือให้ไฟลุกโชติช่วงได้นานข้ึน ชาวไอริชจึงแกะสลักหัวผักกาดเทอนิพ และใส่ไฟไว้ด้านใน 
อันเป็นอีกสัญลักษณ์ของวันฮาโลวีน แต่หลังจากน้ันชาวอเมริกาพบว่าฟักทองหาง่ายกวา่ จึงเปล่ียนมาใช้ฟักทอง
แทน 
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“Trick or Treat ?” (หลอกหรือจะเล้ียง) “ทรกิ ออร์ ทรีต ?” เสมือนเป็นปีศาจเคาะประตูขอพืชผลจาก
ชาวบ้าน  ถ้าเจ้าของบ้านตอบ “Treat” แสดงถึงการยอมแพ้ จะต้องแสดงความหวาดกลัว พร้อมท้ังมอบขนม 
ซ่ึงทําเป็นรูปเม็ดข้าวโพดสีขาวเหลืองส้มในเม็ดเดียวกัน เรียกว่า Corn Candy และขนมอ่ืนๆ เตรียมไว้ให้ แต่
ถ้าเจ้าของบ้านตอบปฏิเสธ “Trick” ปีศาจเหล่านั้นก็จะอาละวาดแลบล้ินปล้ินตาหลอกหลอน แต่ก็จบลงด้วย
ให้ขนมเด็กๆในท่ีสุด     

    การให้ลกูอม หรือขนม  
ท่ีทําในรูปพชืผลน้ัน เชื่อว่า 
ยิ่งให้ขนมมากเท่าไร 
วิญญาณของญาติผู้บริจาค 
ก็ได้รับผลบญุ ทําให้มีโอกาส
ขึ้นสวรรค์ไดม้ากเท่านั้น 

สีที่นิยมใช้ในวันฮาโลวีนมากท่ีสุดคือ “สีดํา” และ “สีส้ม” ซ่ึงสีส้มนั้นแทนความหมายของการอดทน 
เนื่องจากกําลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวที่ยาวนาน และสีส้มยังแทนความหมายของฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีส้ินสุดลง  ส่วนสีดํานั้นบอกถึงวันแห่งการเชื่อมต่อกับความตาย ปัจจุบันวันฮาโลวีนเป็นแค่เพียง
เทศกาลของการแต่งตัวเป็นผี แม่มด สัตว์ประหลาด ตามแต่จะสร้างสรรค์กนัไป 

ท่ีมา : http://www.108health.com/ 
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ฝ่ายคุณภาพนํ้า 
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